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信号伝送盤内５の状況

Ａ系の不具合によりＢ系に自
動的に切り換わり、Ｂ系にて
各機器を制御中。

Ａ系 Ｂ系

Ａ系のＲＡＭＰＥ（ラム
パリティーエラー）※
の赤ランプ（異常表示）
が点灯。

※ラムパリティーエラー
とは、コンピューターの
メモリーの内容にエ
ラーが発生している状
態。

別紙２－３

Ａ系故障の赤ランプ
（異常表示）が点灯。
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大飯発電所３号機「１次系シーケンス盤軽故障」警報の発信について

信号伝送盤５内の状況

信号伝送系統概要


