
 

 

 

 

大飯発電所３、４号機のプラント運転状況について 

(8月16日(木)15時時点) 
 

１．発電所の運転状況 

３号機 ４号機 

定格熱出力一定運転中 定格熱出力一定運転中 
 

２．運転パラメータ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．諸検査の状況 

４号機 

本日の検査予定 

・総合負荷性能検査               8/16（全完） 

・蒸気タービン改造工事(ホ)使用前検査   8/16（全完） 

・加圧器管台他補修工事(ホ)使用前検査  8/16（全完） 

 

４．特記事項 

   特になし 

 

別紙－１－１ 

原子炉圧力容器

原子炉格納容器

原子炉補助建屋

加圧器

冷却材
ポンプ

発電機

循環水
ポンプ給水ポンプ

海水

復水器

放水口モニタ 
（標準値 １～100） 2 cps  

 8 cpsプラント排気筒モニタ 

（標準値 8～30）   8 cps

 1  

 1  
原子炉運転モード 

1184 MW（100.3％）

1188 MW（100.7％）

発電機出力     

（標準値 0～1253） 

3413.4 MWt（99.7％）

3413.4 MWt（99.7％）蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）

（標準値 ≦3423） 

上段：３号機

下段：４号機


