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 高浜発電所４号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８７万キロワット、

定格熱出力２６６万キロワット）の定期検査工程について、４月２６日に

並列予定と変更しました。 

高浜発電所４号機は、２０２３年１２月１６日から実施している第２５

回定期検査において、蒸気発生器伝熱管の損傷を確認したため、１月２２

日に定期検査工程を未定としました。その後、原因を調査し、対策として

当該伝熱管の施栓等を実施することとしました。 

対策にかかる作業工程を精査した結果、運転再開の見通しがたったこと

から、定期検査工程を変更しました。 
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