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高浜発電所４号機の原子炉自動停止について 
 
 
高浜発電所４号機（加圧水型軽水炉）は、定格熱出力一定運転中、本日１５時２１分、「ＰＲ中性子束急減

トリップ※」の警報が発信し、原子炉が自動停止しました。 
原因については、現在、調査中です。 
なお、環境への放射能の影響はありません。 
今後、業績への影響等、開示すべき事項が判明した場合は、速やかにお知らせいたします。 
 
※ 運転中の中性子を測定する検出器が４つ設置されている。中性子検出に異常があった場合、警報が発信 
   する。 
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