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舞鶴発電所 バイオマス燃料供給設備における火災について 

 

舞鶴発電所（京都府舞鶴市、１、２号機合計出力１８０万キロワット）のバイオマス燃料供給設備※におい

て、３月１４日２１時５２分、火災の発生を確認しました。当時、１号機は作業停止中、２号機は通常運転中でし

たが、２号機についても現在停止しています。 

 

火災については、３月１５日８時２６分に鎮火を確認しています。 

なお、本件において負傷者は発生していません。 

原因については、現在調査中です。 

 

地元の皆さまおよび社会の皆さまにご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。今後、原因究明を行い、再

発防止対策を適切に実施してまいります。 

 

本件について、今後、開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。 

 

 ※ 舞鶴発電所では石炭とバイオマス燃料を混焼しており、バイオマス燃料として用いる木質ペレットをボイラへ供給
している設備。 

 

以 上 

 

添付資料：舞鶴発電所バイオマス燃料供給設備における火災の概要 

 

 



添付資料

舞鶴発電所バイオマス燃料供給設備における火災の概要

＜概要＞
舞鶴発電所（京都府）のバイオマス燃料供給設備において3月14日21時52分、火災の発生を確認しました。
火災については、 3月15日8時26分に鎮火を確認しています。
＜バイオマス燃料供給設備＞
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火災の詳細範囲は確認中。
︓バイオマス燃料運搬経路
︓石炭運搬経路
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