
 

 

 

美浜発電所における２０２３年度防災訓練実施結果の報告について 

 

 

２０２４年４月２３日 

関西電力株式会社 

 

当社は、原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定※に基づき、

２０２３年度に美浜発電所にて実施した原子力防災訓練等の実施結果を取

りまとめ、本日、原子力規制委員会に報告しました。 

 

今後とも原子力発電所の安全確保に努めるとともに、原子力事業者防災業

務計画に基づき防災訓練を行うことにより、緊急時対応の継続的改善に取り

組んでまいります。 

 

 

※原子力災害対策特別措置法 第１３条の２ 第１項 

原子力事業者は、防災訓練の実施結果を原子力規制委員会に報告するとともに、その要

旨を公表しなければならないことを規定。 

 

 

以 上 

 

 

 

添付資料 

－１：防災訓練実施結果報告書の要旨 

－２：防災訓練実施結果報告書 

 



２０２３年度
美浜発電所原⼦⼒防災訓練

実施結果（要旨）

２０２４年 ４⽉
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

２０２３年度 美浜発電所 原子力防災訓練（総合訓練）

実施日
第１部訓練※１：２０２３年 ９月２２日（金）
第２部訓練※２：２０２３年１１月３０日（木）

訓練目的 ［発電所］プラント設備状態の把握、事故対応手順の確認および情報共有等により、発電所対策本部活動の習熟を図
る。また、昨年度の訓練課題の改善策の有効性を確認する。

［本 店］社内外関係箇所と連携し、情報収集、情報連絡が適切に行えることを確認する。また、昨年度の訓練課題の
改善策の有効性を確認する。

訓練項目 ①本部運営訓練、 ②通報連絡訓練、 ③緊急時モニタリング訓練、
④発電所退避誘導訓練、 ⑤原子力災害医療訓練、
⑥アクシデントマネジメント対応訓練、 ⑦原子力緊急事態支援組織対応訓練

実施体制 発電所、原子力事業本部、本店等、約２１０名が参加

発電所 ：約１００名 ／原子力事業本部：約１００名 ／本店等：約１０名

シナリオ 運転中の３号機が発災

○３号機：外部電源喪失＋冷却材喪失事故（LOCA）＋使用済燃料ピット水位低下

結果 ○ 訓練項目について、訓練目的通りに実施することができた。

主要な課題・
対応の方向性

○発電所対策本部にて発行されたCOP※３の即応センター情報チーム内での共有について、役割分担の重要度の認
識不足から、共有が若干遅れる場面があった。速やかに共有するための方策について検討する必要がある。
⇒実施すべき役割の重要度（優先事項）を明確にし、マニュアルに反映する。

○発電所対策本部要員から現場要員へ指示する際、その目的、内容が十分伝わっていない場面があった。指示者と
現場要員間で情報連携を密に行い、対応する必要がある。
⇒コミュニケーション時の基本動作の重要性について再周知を行うとともに、情報が輻輳する状況下での訓練を行い、
コミュニケーションの向上を図る。

○ERCプラント班への情報連携の際に、発言の冒頭に発言趣旨を予め伝えた後に本題の説明を行うことで、聞き手の
理解度向上に繋がった良好事例があった。
⇒情報連携をより効果的かつ確実なものにするために、コミュニケーション時に考慮すべき事項をマニュアルに反映
する。

訓練結果の要旨

※１：原子力災害対策特別措置法第１５条に規定する原子力緊急事態の発生に至らない想定において災害予防対策を図るための措置を総合的に行う緊急事態を想定した防災訓練
※２：原子力緊急事態の発生を想定した通報及び体制構築に係る防災訓練
※３： ＣＯＰ：共通状況図のこと。事故・プラントの状況，進展予測，事故収束対応戦略，戦略の進捗状況を共有するために作成する図表
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（美浜発電所）
①本部運営訓練 ③緊急時モニタリング訓練

（本店対策本部（若狭））
①本部運営訓練⑥アクシデントマネジメント対応訓練

訓練結果の要旨（訓練風景）

②通報連絡訓練

⑤原子力災害医療訓練



防災訓練実施結果報告書 

                                  関 原 発 第 ３３ 号   

２０２４年４月２３日 
 

原子力規制委員会 殿 

                         報告者 

                            住所 大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

氏名 関西電力株式会社 
      執行役社長   森   望    

                      
 防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基づき報告し

ます。 

原子力事業所の

名称及び場所 

関西電力株式会社 美浜発電所 

福井県三方郡美浜町丹生６６号川坂山５－３ 

防 災 訓 練 実 施 

年月日 
２０２３年９月２２日 ２０２３年１１月３０日 

２０２４年２月２９日～２０

２４年３月１日 

２０２３年４月１日～２０２

４年３月３１日 

防災訓練のため

に想定した原子

力災害の概要 

（第１部訓練） 

外部電源喪失、１次冷却材喪失

等により、原子力災害対策特別

措置法第１０条第１項に至る原

子力災害を想定 

 

（第２部訓練） 

１次冷却材喪失時における、

非常用炉心冷却装置注水不能

により、原子力災害対策特別

措置法第１５条第１項に至る

原子力災害を想定 

シビアアクシデント事象によ

る原子力災害を想定 

防災訓練の項目 緊急時演習（総合訓練） 緊急時演習（総合訓練） 要素訓練 

防災訓練の内容 

以下の訓練内容を含むシビアア

クシデントを想定した総合訓練

を実施 

(1)本部運営訓練 

(2)通報連絡訓練 

(3)緊急時モニタリング訓練 

(4)発電所退避誘導訓練 

(5)原子力災害医療訓練 

(6)アクシデントマネジメント

対応訓練 

(7)原子力緊急事態支援組織対

応訓練 

(1)本部運営訓練 

(2)通報連絡訓練 

 

(1)本部運営（要員参集）訓練

(2)緊急時モニタリング訓練 

(3)全交流電源喪失対応訓練 

 

防災訓練の結果

の概要 
別紙１のとおり 別紙１のとおり 別紙２のとおり 

今後の原子力災

害対策に向けた

改善点 

別紙１のとおり 別紙１のとおり 別紙２のとおり 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

 
 
１．訓練の目的 

本訓練は、美浜発電所原子力事業者防災業務計画、美浜発電所原子力防災訓練中期計画（以

下、「美浜中期計画」という。）および原子力事業本部原子力防災訓練中期計画（以下、「事

業本部中期計画」という。）に基づき実施するものであり、あらかじめ定められた機能を有効

に発揮できることの確認を目的とする。 

美浜発電所緊急時対策所（発電所対策本部）においては、プラント設備状態の把握や、事故

対応手順の確認および情報共有等により、発電所対策本部活動の習熟を図ること、さらに２０

２２年度訓練の反省事項を踏まえた改善策の有効性を確認する。 

原子力施設事態即応センター（本店対策本部（若狭））においては、発電所対策本部や、本

店対策本部（中之島）、東京支社等と連携し、情報収集、情報連絡、原子力規制庁緊急時対応

センター（以下、｢ＥＲＣ｣という。）への対応が適切に行えることを確認する。 

 

また、以下のとおり、重点項目を設定し、訓練で検証を行う。 

【本店対策本部（若狭）における重点項目】 

・多様なシナリオでの訓練 

【中期計画（２０２３年度重点）】 

・ＥＲＣプラント班からのＱＡの管理 

・ＥＲＣプラント班への手書き帳票の共有タイミング 

【２０２２年度訓練課題】 

【美浜発電所における重点項目】 

・多様なシナリオでの訓練実施 

【中期計画（２０２３年度重点）】 

・ＣＯＰ発行時のトラブル対応 

【２０２２年度訓練課題】 

 

なお、今年度の訓練は「原子力緊急事態（ＧＥ）に至ることを求めない訓練」に取り組むこ

とから、２部制（第１部：ＧＥに至ることを求めない訓練、第２部：原子力災害対策特別措置

法（以下、「原災法」という。）第１５条事象に係る通報連絡訓練）での訓練を実施する。 

 
２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 
第１部訓練：２０２３年 ９月２２日（金）１３：１０～１６：３０ 
第２部訓練：２０２３年１１月３０日（木）１６：２０～１６：４０ 

（２）対象施設 
美浜発電所 １～３号機 
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３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 統合原子力防災ネットワーク接続 

※２ 第２部訓練の実施箇所 

    コントローラ対応 

 
（２）評価体制 

訓練参加者以外から評価者（発電所社員、本店社員及び他電力社員等）を選任し、発電所対

策本部及び本店対策本部の活動における手順の検証や対応の実効性などについて評価し、改善

点の抽出を行う。 
また、訓練終了後には、訓練参加者、訓練コントローラ及び評価者にて振り返りを実施し、

訓練全体を通した意見交換及び気付き事項を集約し、課題の抽出を行う。 
なお、外部評価者については、事業者間ピアレビューとして日本原電、四国電力、中国電力

からの評価を受ける。 
 

（３）参加人数（全体）：２１６名 
〈内訳〉美浜発電所：９９名 

（訓練プレーヤ：社内７２名、社外４名、 

コントローラ：社内９名、 

評価者    ：社内９名、社外５名） 

本店対策本部（若狭）：１０３名 
（訓練プレーヤ：社内６１名、社外１８名 

コントローラ：社内１２名、社外３名 
評価者    ：社内５名、社外４名） 

本店対策本部（中之島）、東京支社：１４名 
（訓練プレーヤ：社内１３名、 

コントローラ：社内１名） 

  

通報連絡 

原子力規制庁

（ERC) 

派遣 

社 外 

関係機関 

通報連絡 

※１ 

通報連絡（模擬） 

東京支社・ 
本店対策本部（中之島） 

情報連絡 

技術支援 

協力要請 
原子力施設事態 
即応センター 

（本店対策本部（若狭）） 

協力会社等 

情報連絡 支援要請 
 

美浜原子力緊急事態

支援センター等 

美浜発電所 

緊急時対策所 

（発電所対策本部） 状況報告 
質疑応答 

支援 

 
オフサイトセンター 

情報連絡・支援要請 

 

  

※２ 

※２ 

※２ 
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４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

ａ．第１部訓練 
外部電源喪失、１次冷却材喪失等により、原災法第１０条第１項に至る原子力災害を想定

する。 

【事象概要】 

  

時刻 美浜１号機 美浜２号機 美浜３号機 

事象 
発生 
前 

廃止措置段階、 
冷却告示あり 

廃止措置段階、 
冷却告示あり 

定格熱出力一定運転中 
予備変圧器作業中 
・７７ｋＶ丹生線受電停止中 

13:10 地震発生（美浜町：震度６弱） 

13:10   

・原子炉自動停止良好 
・タービン動補助給水ポンプ自動起動失敗 
（Ａ,Ｂ-電動補助給水ポンプ自動起動） 

・１次冷却材漏えい発生 
・燃料取替用水タンク損傷による漏えい発生 
・使用済燃料ピット水位低下発生 
・格納容器再循環サンプ広域水位計故障 
【警戒事象(ＡＬ)震度６弱以上の地震が発生】 

13:25   
・使用済燃料ピット水位が、使用済燃料ピット出口配管下端位置
(ＥＬ３０．３７ｍ)以下に低下 

【警戒事象(ＡＬ３０)使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ】 

13:27   ・使用済燃料ピット水位低下停止 

13:46   
・安全注入信号発信 
【警戒事象(ＡＬ２１) 原子炉冷却材の漏えい】 
【警戒事象(ＡＬ４２) 単一障壁の喪失または喪失の可能性】 

13:48   ・［特重建屋］特重施設の使用準備開始 

14:05   

・［特重建屋］の電源切り替え完了［特重発電機］起動 
・燃料取替用水タンク水源切替対応 

方法１-１ 燃料取替用水タンクから[特重水源]への水源切替準備
完了 

14:10   

・燃料取替用水タンク水源切替対応 
１次系純水タンクおよびほう酸タンクへの水源切替準備中、１
次系純水ポンプ運転不可、充てんライン弁閉塞を発見(方法１-
２実施不可) 

・送水車による使用済燃料ピットへの補給準備開始 

14:20 地震発生（美浜町：震度５弱） 

14:20 

・外部電源喪失 
→ＳＢＯ発生 

・外部電源喪失 
→ＳＢＯ発生 

・外部電源喪失 
・Ａ-ディーゼル発電機起動、Ｂ-ディーゼル発電機起動失敗、Ｄ非常
用母線地絡発生 

・Ａ-余熱除去ポンプ起動失敗（低圧注水系動作不能） 
【原災法第１０条事象(ＳＥ２１)原子炉冷却材漏えい時における非
常用炉心冷却装置による一部注水不能】 
【警戒事象(ＡＬ２４)蒸気発生器給水機能喪失のおそれ】 

14:35 
・空冷式非常用
発電機起動 

・空冷式非常用
発電機起動 

・所内非常用高圧母線が１系統、当該母線への供給電源が非常用デ
ィーゼル発電機のみとなり、その状態が１５分間以上継続 
【警戒事象(ＡＬ２５) 全交流電源喪失の恐れ】 

14:40 

  ・燃料取替用水タンク水源切替対応  
 ディーゼル消火ポンプによる代替炉心注水準備中、ライン弁の閉
塞発見（方法１-３実施不可） 

14:50   ・補助給水ポンプ水源切替完了 

15:40   ・Ａ-余熱除去ポンプ起動（待機状態） 

15:55   
・燃料取替用水タンク水源切替対応  
 方法１-１ 燃料取替用水タンクから[特重水源]への水源切替開始 

16:10   

・燃料取替用水タンク水源切替対応  
 燃料取替用水タンクから復水タンクへ水源切替完了 
・Ａ-充てん/高圧注入ポンプ起動（炉心注入開始） 
・[特重代替炉注ポンプ]停止 
・Ａ-ほう酸ポンプ起動 
・送水車による復水タンク、使用済燃料ピット補給準備完了 

訓練終了 
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ｂ．第２部訓練 
１次冷却材喪失時における、非常用炉心冷却装置注水不能により、原災法第１５条第１項

に至る原子力災害を想定する。 
【事象概要】 

  

時刻 美浜１号機 美浜２号機 美浜３号機 

第２部訓練前提条件 

事象 
発生 
前 

廃止措置段階、 
冷却告示あり 

廃止措置段階、 
冷却告示あり 

定格熱出力一定運転中 
予備変圧器作業中 
・７７ｋＶ丹生線受電停止中 

13:10 地震発生（美浜町：震度６弱） 

13:10   

・原子炉自動停止良好 
・タービン動補助給水ポンプ自動起動失敗 
（Ａ,Ｂ-電動補助給水ポンプ自動起動） 

・１次冷却材漏えい発生 
・燃料取替用水タンク損傷による漏えい発生 
・使用済燃料ピット水位低下発生 
・格納容器再循環サンプ広域水位計故障 
【警戒事象(ＡＬ)震度６弱以上の地震が発生】 

13:25   
・使用済燃料ピット水位が、使用済燃料ピット出口配管下端位置
(ＥＬ３０．３７ｍ)以下に低下 

【警戒事象(ＡＬ３０)使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ】 

13:27   ・使用済燃料ピット水位低下停止 

13:46   
・安全注入信号発信 
【警戒事象(ＡＬ２１) 原子炉冷却材の漏えい】 
【警戒事象(ＡＬ４２) 単一障壁の喪失または喪失の可能性】 

13:48   ・［特重建屋］特重施設の使用準備開始 

14:05   

・［特重建屋］の電源切り替え完了［特重発電機］起動 
・燃料取替用水タンク水源切替対応 

方法１-１ 燃料取替用水タンクから[特重水源]への水源切替準備
完了 

14:10   

・燃料取替用水タンク水源切替対応 
１次系純水タンクおよびほう酸タンクへの水源切替準備中、１
次系純水ポンプ運転不可、充てんライン弁閉塞を発見(方法１-
２,実施不可) 

・送水車による使用済燃料ピットへの補給準備開始 

14:20 地震発生（美浜町：震度５弱） 

14:20 

・外部電源喪失 
→ＳＢＯ発生 

・外部電源喪失 
→ＳＢＯ発生 

・外部電源喪失 
・Ａ-ディーゼル発電機起動、Ｂ-ディーゼル発電機起動失敗、Ｄ非常
用母線地絡発生 

・Ａ-余熱除去ポンプ起動失敗（低圧注水系動作不能） 
【原災法第１０条事象(ＳＥ２１)原子炉冷却材漏えい時における非
常用炉心冷却装置による一部注水不能】 
【警戒事象(ＡＬ２４)蒸気発生器給水機能喪失のおそれ】 

14:35 
・空冷式非常用
発電機起動 

・空冷式非常用
発電機起動 

・所内非常用高圧母線が１系統、当該母線への供給電源が非常用デ
ィーゼル発電機のみとなり、その状態が１５分間以上継続 
【警戒事象(ＡＬ２５) 全交流電源喪失の恐れ】 

14:40 

  ・燃料取替用水タンク水源切替対応  
 ディーゼル消火ポンプによる代替炉心注水準備中、ライン弁の閉
塞発見（方法１-３実施不可） 

14:50   ・補助給水ポンプ水源切替完了 

15:40   ・Ａ-余熱除去ポンプ起動（待機状態） 

15:55   
・燃料取替用水タンク水源切替対応  
 方法１-１ 燃料取替用水タンクから[特重水源]への水源切替開始 

16:10   

・燃料取替用水タンク水源切替対応  
 燃料取替用水タンクから復水タンクへ水源切替完了 
・Ａ-充てん/高圧注入ポンプ起動（炉心注入開始） 
・Ａ-ほう酸ポンプ起動 

16:15   
・恒設代替低圧注水ポンプ準備の遅延情報あり 
 （復旧見込み 16:20→17:00） 

16:20   ・[特重代替炉注ポンプ]故障停止および起動不可 

16:25   ・Ａ-充てん/高圧注入ポンプ故障停止 
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時刻 美浜１号機 美浜２号機 美浜３号機 

第２部訓練開始 

16:30   
・燃料取替用水タンク水位異常低 

⇒余熱除去ポンプによる注水不能 

16:31   
・【原災法第１５条事象(ＧＥ２１) 原子炉冷却材漏えい時におけ
る非常用炉心冷却装置による注水不能】 

第２部訓練終了 
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５．防災訓練の項目 
緊急時演習（総合訓練） 

 
６．防災訓練の内容 

訓練プレーヤへ訓練シナリオを知らせないシナリオ非提示型訓練（ブラインド訓練）にて実施

した。また、プラント状況等の付与については、安全パラメータ表示システムを用いて訓練モー

ドのパラメータを使用し、訓練を実施した。 

（１）本部運営訓練 
（２）通報連絡訓練 
（３）緊急時モニタリング訓練 
（４）発電所退避誘導訓練 
（５）原子力災害医療訓練 
（６）アクシデントマネジメント対応訓練 
（７）原子力緊急事態支援組織対応訓練 
 
７．防災訓練の結果の概要および個別評価 

（１）本部運営訓練 
［目標］ 

・発生した原子力災害事故事象に対して、緊急時対策所に緊急時対策本部要員が参集し、

本部の設営を行い、美浜発電所対策本部、本店対策本部双方の防災組織が、各対策本部

内の指揮命令系統に基づき、情報共有、事故収束戦略の決定を行うとともに、連携して

事態に対処できること。 

・情報共有については、発電所対策本部が収集、整理したプラント情報、負傷者情報およ

び事故収束戦略情報等を、ＣＯＰ等を活用し、本店対策本部へ発信できること、本店対

策本部から外部の関係各所へ遅滞なく発信できること。 

［実施結果］ 
ａ．発電所対策本部 

・今回の訓練想定に対して、本部活動に係わるマニュアルに基づき、緊急時対策所に参集

し、防災体制を確立するとともに、発電所対策本部は、発電所対策本部内での情報共有

および事故収束戦略の検討・立案・決定・指示を指揮命令系統に基づいて実施した。 

・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、ＣＯＰ等を活用して発電所対策本部内で

把握したプラント状況および決定した事故収束戦略を本店対策本部（若狭）に遅滞なく

共有した。 

・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、プラント状況、発電所対策本部要員の活

動状況、負傷者情報等を情報共有システムに入力し、発電所対策本部内および本店対策

本部（若狭）等と遅滞のない情報共有を実施した。 

ｂ．本店対策本部（若狭） 
・今回の訓練想定に対して、本店対策本部（若狭）の活動に係わるマニュアルに基づき、

平日昼間における要員が、地震の発生連絡により、遅滞なく緊急時対策室に参集し、防

災体制を確立するとともに、各機能班の活動を開始した。 

・今回の訓練想定に対して、本店対策本部（若狭）の活動に係わるマニュアルに基づき、

社内ＴＶ会議、電話会議、ＣＯＰおよび情報共有システムを用いた発電所、本店対策本
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部（中之島）、ＯＦＣ事業者ブース（模擬）との情報共有を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、本店対策本部（若狭）の活動に係わるマニュアルに基づき、

本店対策本部（若狭）内の情報共有、オンサイトの事故収束対応戦略の支援検討および

オフサイトの支援要請検討を実施した。 

・メーカー等との覚書に基づき、事故収束対応戦略の支援検討に係わるメーカー等への支

援要請を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、ＥＲＣとの情報共有に係わるマニュアルに基づき、ＥＡＬ、

事故・プラント状況、事故収束対応戦略等をＥＲＣプラント班（模擬）へ報告するとと

もに、ＥＲＣプラント班（模擬）からの質疑対応を行い、情報共有を実施した。 

 
［実施評価］ 
ａ．発電所対策本部 

・原子力防災要員は、緊急時対策所へ参集し、発電所対策本部の体制確立が問題なく実施

できることを確認した。 

・発電所対策本部は、発電所対策本部内での情報共有および事故収束戦略の検討・立案・

決定・指示が指揮命令系統に基づいて実施できることを確認した。 

・発電所対策本部は、発電所対策本部内で収集・共有されたプラント情報、負傷者情報お

よび事故収束戦略情報が遅滞なく本店対策本部（若狭）に共有できることを確認した。 

・以上より、発電所対策本部において、情報共有、事故収束戦略の決定が行えており、今

回の想定事象における対応能力を有しているものと評価する。 

ｂ．本店対策本部（若狭） 
・本店対策本部（若狭）の要員は、緊急時対策室へ参集し、体制確立が問題なく実施でき

ることを確認した。 

・本店対策本部（若狭）は、本店対策本部（若狭）内および関係箇所（本店対策本部（中

之島）、ＯＦＣ事業者ブース（模擬）等）との情報共有ならびにオンサイト支援検討お

よびオフサイト支援検討が問題なく行えることを確認した。 

・即応センター情報チームは、ＥＡＬ、事故・プラント状況、事故収束対応戦略等をＥＲ

Ｃプラント班（模擬）へ報告およびＥＲＣプラント班（模擬）からの質疑対応をした結

果、ＥＲＣプラント班（模擬）への情報共有が問題なく行えることを確認した。 

・以上より、本店対策本部（若狭）において、情報共有、オンサイト支援戦略およびオフ

サイト支援戦略の決定が行えており、今回の想定事象における対応能力を有しているも

のと評価する。 

 
（２）通報連絡訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部は、プラントパラメータ等により事故及び被害状況を把握し、警戒事

象、原災法第１０条事象、原災法第１５条事象および応急措置等の通報連絡文の作成

を、通報連絡に係わるマニュアルに基づき実施するとともに、社内外関係機関への通報

連絡があらかじめ定められている連絡系統に基づいて対応できること。 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部情報班員は、プラントパラメータ、機器故障

および負傷者に係る情報により、事故および被害状況を把握するとともに、通報連絡に



 

8 
 

係わるマニュアルに基づき、警戒事態該当事象（以下、「ＡＬ」という。）、施設敷地

緊急事態該当事象（以下、「ＳＥ」という。）、全面緊急事態該当事象（以下、「Ｇ

Ｅ」という。）および応急措置（以下、「２５条報告」という。）に係る通報連絡文を

作成し、あらかじめ定められている連絡系統に基づいて通報連絡および着信確認を実施

した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部情報班は、各ＡＬ、ＳＥ、ＧＥの通報連絡文について作成し、全て１５

分以内に通報連絡を実施できていたことを確認した。また、２５条報告についても適切

な頻度で通報を実施できていることを確認できており、通報連絡文の作成、社内外関係

機関への通報連絡対応が定着しているものと評価する。 

 

（３）緊急時モニタリング訓練 
［目標］ 

・緊急時モニタリング指示に基づく必要なモニタリングポイントへの測定機器の配備・測

定を、緊急時モニタリングに係わるマニュアルに基づき実施し、測定結果について情報

共有システム等を用いて発電所対策本部内に共有できること。 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部放射線管理班員は、緊急時環境モニタリング

指示に基づく必要なモニタリングポイントへの測定機器の配備・測定、および緊急時対

策所内外のエリアモニタ配備・測定を、緊急時環境モニタリングに係わるマニュアルに

基づき実施し、測定結果を本部に連絡した。また、測定結果については、情報共有シス

テムを用いて発電所対策本部内に共有した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部放射線管理班は、モニタリングポイントへの測定機器の配備・測定、お

よび緊急時対策所内外のエリアモニタ配備・測定を実施できていることを確認した。 

・また、測定結果について、情報共有システムを用いて発電所対策本部内に問題なく情報

共有が実施できていることを確認した。 

・以上より、測定に係る操作・情報共有が定着しているものと評価する。 

 
（４）発電所退避誘導訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部からの退避誘導指示を受けた発電所内の緊急事態応急対策等の活動に従

事しない者について、退避に係わるマニュアルに基づき、退避誘導員による退避誘導お

よび発電所対策本部による発電所立入制限措置の指示が行えること。 

 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部総務班の退避誘導員は、退避誘導に係わるマ

ニュアルに基づき、発電所内の緊急事態応急対策等の活動に従事しない者に対して、構

内放送装置を用いて発電所構内退避集合場所への一時退避の指示を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部総務班の退避誘導員は、退避誘導に係わるマ

ニュアルに基づき、集合した一時退避者に対してプラント状況を簡潔かつ正確に説明を

実施した。 
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・発電所対策本部安全管理班員は、警戒体制の発令を受けて、本部活動に係わるマニュア

ルに基づき、発電所への立入制限措置の指示を実施した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部総務班は、退避誘導員による一時退避に係る指示、一時退避場所への誘

導および一時退避者へのプラント状況説明が実施できていることを確認した。 

・発電所対策本部安全管理班は、発電所への立入制限措置の実施に係る指示が実施できて

いることを確認した。 

・以上より、発電所退避誘導に係る避難誘導、立入制限措置に対する対応が定着している

ものと評価する。 

 

（５）原子力災害医療訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部において、発電所構内で発生した傷病者（放射性物質汚染を伴う傷病者

含む）に対して、救急対応に係わるマニュアルに基づく汚染除去等の応急措置および管

理区域外への搬出が行えること。また、本店対策本部および原子力安全研究協会への傷

病者情報の共有が行えること。 

［実施結果］ 
・発電所対策本部総務班および放射線管理班は、２号機の管理区域内で発生した放射性物

質汚染を伴う負傷者に対して、救急対応に係わるマニュアルに基づき、汚染除去等の応

急処置を実施し、負傷者を管理区域外へ搬出した。 

・発電所対策本部総務班および発電所対策本部対外対応専任者は、発電所対策本部内およ

び本店対策本部（若狭）への負傷者に関する情報の共有を実施した。 

・また、本店対策本部（若狭）は原子力安全研究協会（模擬）に対し、警戒事態該当事象

および特定事象の発生と医療スタッフの派遣依頼について通報連絡訓練を実施した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部総務班および放射線管理班は、放射性物質汚染を伴う負傷者に対する汚

染除去等の応急処置、管理区域外への搬出ができることを確認した。 

・発電所対策本部総務班は本店対策本部（若狭）への負傷者情報の共有に際し、緊急連絡

票を用いることで、負傷者の汚染状況の有無、傷病箇所等の情報を共有できることを確

認した。 

・また、本店対策本部（若狭）から原子力安全研究協会（模擬）への情報連携が問題なく

実施できることを確認した。 

・以上より、原子力災害医療に係る応急措置等の対応が定着しているものと評価する。 

 
（６）アクシデントマネジメント対応訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部において、事象の進展に基づき、シビアアクシデントを想定したアクシ

デントマネジメント策の検討（使用可能な設備・機能の把握、対策の有効性及び実施可

否の確認、判断）が事故対応に係わるマニュアルに基づき行えること。 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、事故対応に係わるマニュアルに基づき、

ユニット指揮者を中心として、使用可能な設備・機能の把握、事故収束戦略の立案、対
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策の有効性および実施可否の確認・判断を実施するとともに、予期せぬ事態に際し、事

故対応に係わるマニュアルを柔軟に活用し、臨機の判断・対応を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部の指示により、事故対応に係わるマニュアル

に基づき、緊急安全対策要員は、３号機において使用済燃料ピットへの注水に関する現

場操作を実施した。 

・また、発電所対策本部および緊急安全対策要員は、現場で発生した手順書には記載のな

い予期せぬ事態（部品の欠落、想定ルートの使用不可、プレーヤの離脱）および外乱

（事象収束と関係ない内容の現場調整者への問い合わせ）の付与に対しても、落ち着い

て着実に対応を実施した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部は、事象の進展に基づくアクシデントマネジメント策の検討が問題なく

実施できていることを確認した。 
・緊急安全対策要員は、３号機の使用済燃料ピットへの注水に関する現場操作が確実に実

施できることを確認した。 
また、発電所対策本部および緊急安全対策要員は、現場で発生した予期せぬ事態を付

与された環境下において、代替対応手段を検討し、必要な指示および現場対応ができる

ことを確認した。外乱に対しても、プラント収束を優先しつつ、落ち着いて迅速に処理

できることを確認した。 
・以上より、アクシデントマネジメントの対応が定着していると評価するとともに、予期

せぬ事態や外乱に際し、臨機の判断・対応を要求する訓練を実施できたことから、発電

所対策本部の能力向上に資することができたと評価する。 
 

（７）原子力緊急事態支援組織対応訓練 
［目標］ 

・美浜原子力緊急事態支援センターへの支援要請について、本店対策本部から美浜原子力

緊急事態支援センターの支援要請の連絡を協定等に基づき行い、必要な情報を連絡でき

ること。 

［実施結果］ 
・発電所対策本部からの支援要請を受け、本店対策本部（若狭）原子力設備班は、協定に

基づき、美浜原子力緊急事態支援センターへ、特定事象発生連絡や必要な支援要請（要

員、無線資機材）について連絡を実施した。 
［実施評価］ 

・本店対策本部（若狭）原子力設備班は、美浜原子力緊急事態支援センターへの特定事象

発生連絡や必要な支援要請（要員、無線資機材）について実施できており、対応が定着

しているものと評価する。 
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８．防災訓練の評価 

（１）総合的な評価 
今回の訓練目的であるａ．～ｃ．の確認項目については、以下の評価を踏まえ、訓練の目

的は達成できたと評価する。 
ａ．「あらかじめ定められた機能を有効に発揮できることの確認」 

２０２３年度美浜発電所防災訓練計画に基づく「あらかじめ定められた機能を有効に発揮

できることの確認」は、７．防災訓練の結果の概要および個別評価のとおり概ね目標を達成

することができた。 
ｂ．「対策本部活動の習熟を図ることの確認」 

２０２３年度美浜発電所防災訓練計画に基づく「対策本部活動の習熟を図ることの確認」

は、７．防災訓練の結果の概要および個別評価のとおり、美浜発電所原子力防災業務計画に

定める訓練内容を実施することで概ね目標を達成することができた。 
ｃ．「２０２２年度課題改善策等の有効性を検証」 

２０２３年度美浜発電所防災訓練計画に基づく「２０２２年度課題改善策等の有効性を検

証」は、「８．（２）重点項目に対する評価」のとおり、改善を図ることができた。 
 

（２）重点項目に対する評価 
今回の訓練において本店対策本部（若狭）および美浜発電所は、後述する検証結果を踏ま

え、各重点項目の実施内容の対応および課題改善策が有効であったと評価する。 
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a．本店対策本部（若狭） 
［検証項目］ 

・多様なシナリオでの訓練 【中期計画（２０２３年度重点）】 

［検証結果］ 

・多様なシナリオでの訓練 【中期計画（２０２３年度重点）】 

原子力緊急事態（ＧＥ）に至る事を求めないシナリオとし、事故復旧戦略検討に

おいて重大事故等対処設備のみならず設計基準対処設備また多様性拡張設備を含

め、必要な技術的検討の判断を求めるシナリオで訓練を実施した。 

 

［検証項目］ 

・ＥＲＣプラント班からのＱＡの管理 【２０２２年度訓練課題】 

［検証結果］ 

・ＥＲＣプラント班からのＱＡの管理 【２０２２年度訓練課題】 

前回の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況および今後の対応 

(問題) 

１．ＱＡ担当②には、ＥＲＣプラント班からの

質問聞取り・対応状況の管理の他、ＥＲＣ

リエゾンからの情報提供窓口、ＥＲＣリエ

ゾンへのＱＡ対応の役割を付与している。

このため、ＥＲＣリエゾンとの連携中にＥ

ＲＣプラント班から質問が到来した場合、

同時に対応することが難しい。 

２．ＥＲＣプラント班からの質問内容および

回答状況は、手書きメモにより手元にて管

理していた。しかし、手元のメモによる管

理では、即応センター情報チーム全体に質

問内容および対応状況の共有ができない。 

（課題） 

１．ＥＲＣプラント班およびＥＲＣリエゾン

双方との対応が同時に集中した場合でも

対応可能にすること。 

２．ＥＲＣプラント班からの質問内容および

回答状況を即応センター情報チーム全体

に共有すること。 

（原因） 

１．ＥＲＣプラント班からの質問・回答の聞き

取りおよびＥＲＣリエゾンからの情報提

供窓口、ＥＲＣリエゾンへのＱＡ対応の役

割を１人に付与していること。 

２．ＥＲＣプラント班からのＱＡ管理を手書

きのメモによりＱＡ担当②の手元のみで

実施していること。 

（対策） 

１．ＥＲＣプラント班からの質問聞取りおよ

び対応状況の管理はホワイトボード担当

が実施することで、負担を分散させる。 

２．ホワイトボード担当はＥＲＣプラント班

からの質問内容および回答状況をホワイ

トボードに記載することで、チーム全体に

共有する。 

（対策） 

ＥＲＣプラント班からのＴＶ会議もし

くはＥＲＣリエゾン経由での質問を管理

する役割を見直し、またＴＶ会議経由のＱ

Ａについてホワイトボードに管理するこ

とで共有性を向上させることをマニュア

ルに反映し、要員に対し教育を実施した。 

 

（結果） 

見直しを行った運用のとおり、ＴＶ会議

経由ＱＡは「ＷＢ担当」、ＥＲＣリエゾン経

由ＱＡは「ＱＡ担当②」にて分担し管理で

きていたことを確認した。またＷＢ担当は

ＱＡの質問内容および回答状況をホワイ

トボードに記載し、チーム全体と共有でき

ていたことを確認した。 

以上より、ＥＲＣプラント班（模擬）か

らのＱＡ管理の運用が適切に行われたこ

とを確認した。 
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［検証項目］ 

・ＥＲＣプラント班への手書き帳票の共有タイミングについて 

【２０２２年度訓練課題】 

［検証結果］ 

・ＥＲＣプラント班への手書き帳票の共有タイミングについて 

【２０２２年度訓練課題】 

前回の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況および今後の対応 

(問題) 
ＣＯＰを活用した事故収束戦略の説明

について、手書きＣＯＰはＥＲＣプラント

班の手元へ届く前に、書画に投影しながら

口頭で説明を実施した。その結果、限られ

た時間において十分に戦略を伝達できな

かった。 
情報共有の即時性を考慮し、ＥＲＣプラ

ント班にＣＯＰを送付する前に書画装置

を用いて口頭説明を実施したものである

が、ＣＯＰがＥＲＣプラント班の手元にな

い状態では、戦略の写し書き等に時間を要

し、却って情報共有の迅速性が損なわれる

結果となった。 
（課題） 

書画投影しながらの口頭説明では迅速

な情報共有が困難であるため、ＥＲＣプラ

ント班が迅速に戦略を理解できるよう、Ｃ

ＯＰ（手書き含む）が確実に手元に届いて

から説明を実施する必要がある。 
（原因） 

手書きＣＯＰについては、ＥＲＣプラン

ト班への説明後にスキャンデータを送付

する手順となっていたため、説明時に手元

に届けることができなかった。 
（対策） 

手書きＣＯＰの説明前にＥＲＣプラン

ト班に手書きＣＯＰのスキャンデータを

送付するよう、手順を見直す。 
なお、手書きＣＯＰのＥＲＣへの送付・

配布には３分程度しかかかっておらず、こ

れによる情報共有の即時性への影響は軽

微と考える。 

（対策） 
手書きＣＯＰ作成時には、ＥＲＣプラン

ト班への説明前に帳票のスキャンを行い

データを送付する手順に見直しを行い、マ

ニュアルへの反映を行い、要員に対し教育

を実施した。 
（結果） 

見直しを行った運用のとおり、手書きＣ

ＯＰ作成後は説明の前に帳票のスキャン

を行いしデータの送付が行われたことを

確認した。また説明者は手書きＣＯＰ説明

前に手書きＣＯＰが手元にあるかの確認

を行っており、ＥＲＣプラント班（模擬）

のニーズに応じた説明が行われているこ

とを確認した。 
以上より、ＥＲＣプラント班（模擬）へ

の手書き帳票共有の運用が適切に行われ

たことを確認した。 
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b．美浜発電所 
［検証項目］ 

・多様なシナリオでの訓練実施 【中期計画（２０２３年度重点）】 

・ＣＯＰ発行時のトラブル対応 【２０２２年度訓練課題】 

［検証結果］ 

・多様なシナリオでの訓練実施 【中期計画（２０２３年度重点）】 

原子力緊急事態（ＧＥ）に至る事を求めないシナリオとし、事故復旧戦略検討

において重大事故等対処設備のみならず設計基準対処設備また多様性拡張設備を

含め、必要な技術的検討を求めるシナリオで訓練を実施した。 

・ＣＯＰ発行時のトラブル対応 【２０２２年度訓練課題】 

前回の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況および今後の対応 

（問題) 
ＣＯＰ２により、発電所内外に事象収束戦略

を共有しているが、２回目のブリーフィングに

向け戦略入力を行ったのち、保存する際に入力

内容が消失する事象が発生した。その後、速やか

に再入力を行い共有を行ったが、発電所内外へ

の情報共有の即時性が損なわれる可能性があっ

た。また、上記ＣＯＰについて、ＥＲＣ配布完了

までに２０分以上を要した。 
（課題） 

ＣＯＰの作成が遅延した場合やシステムトラ

ブル発生時において迅速に対応できるよう、情

報共有の仕方等を具体的にまとめた対応マニュ

アルを作成する必要がある。 
また、発電所でのＣＯＰの発行からＣＯＰリ

エゾンによる配布までの対応が迅速に行われる

よう、情報伝達の仕組みを改善する必要がある。 
（原因） 
１．１４：１０発行のＣＯＰ２をシステム登録

する際に、ボタンの押し間違えによりデー

タが消失した。消失データの捜索およびＣ

ＯＰ２の再作成・再発行・システム登録に

時間を要した。 
２．ＣＯＰ２の再作成は１４：１５に行われた

が、ＣＯＰ２の前提となる設備状況を示す

ＣＯＰ４は１４：１０に発行しており時刻

が異なっていた。そのため、本店対策本部

要員はＥＲＣリエゾン側へ連絡してよい

ものか対応方法に迷いが生じ、事実確認に

時間を要した。 
（対策） 
［原因１．］ 
・ボタンの押し間違え防止策としてシステム

改修を検討する。 
・ＣＯＰ作成時にこまめに「一時保存」するこ

とをマニュアルに記載する。 
［原因１．２．］ 
・あらかじめ想定するべき事象と対応を事前

検討し、マニュアルに反映する。 

（対策） 
・ＣＯＰ２入力の際、誤ってキャンセル

ボタンを押した場合、その時点での入

力内容がすべて消去されないように、

本当にキャンセルしてもよいかポップ

アップ表示されるようシステムを改修

した。また、ＣＯＰ作成マニュアルに

「作成中はこまめに一時保存するこ

と」や作成時のトラブル対応方法を明

確化した「トラブルシューティングガ

イド」を追加し、”データ消失”、”発行

できない”、”修正が必要”等の対応方法

を明確化した。 
・本マニュアルの内容について要員に対

し教育を実施した。 
（結果） 

防災訓練では、ＣＯＰ入力者が「ＣＯ

Ｐ作成マニュアル」に基づき、こまめに

「一時保存」機能を活用していること

や、トラブル発生時に活用する「トラブ

ルシューティングガイド」を念頭に置い

た入力作業を実施できた。 
以上により、マニュアルの整備・教育に

よって、マニュアルに基づく入力作業が

できることを確認した。 
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９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

（１）即応センター情報チーム内でのＣＯＰ共有について 

問
題 

ＣＯＰ２,３,４（以下、「ＣＯＰ」）により、発電所内外に事象収束戦略や設備状況を

共有しているが、発電所から発行されたＣＯＰについて、即応センター情報チーム内で

の共有が若干遅れることがあった。 
事故対応状況の説明は、ＣＯＰ、ＥＲＳＳ、備付け資料など、その時の状況に適した

ツールを用い説明を行うものであり、即応センター情報チーム内でのＣＯＰ共有が遅れ

ることで、その状況に応じた事故対応状況の説明に支障を及ぼすリスクがあった。 

課
題 

ＣＯＰが発電所から発行された際、速やかに即応センター情報チーム内で共有できる

体制・運用について改善する必要がある。 

原
因 

１．ＣＯＰ・リエゾン担当は、本来の役割であるＣＯＰ発行有無の確認に加え、ホワイ

トボード担当からの要請に応じてホワイトボードへの時系列記入を行っており、本来業

務以外の対応が輻輳したことにより、ＣＯＰが新規発行されたことの確認が遅れた。（設

備面やマンパワー面の問題ではなく、役割分担の重要度の認識不足） 
 
２．マニュアルにはそれぞれ担当毎に実施する役割を記載しているが、重要度や優先事

項について明確に示せておらず、ＣＯＰ発行後のチーム内への共有の迅速性について認

識が不足していた。 

対
策 

即応センター情報チームの各担当毎の役割について、重要度（優先事項）をマニュア

ルに明記し、役割分担毎の重要度（優先事項）について周知する。 

 
（２）発言趣旨の伝達による効果的なコミュニケーションの実施について 

良
好
事
例 

今回訓練における社外評価結果から、発言の冒頭に発言趣旨を予め伝え、その後に本

題の説明を行うことにより聞き手の理解度向上に繋がった良好事例が観察された。（即

応センター情報チーム説明者は、プラント状況説明の際に、「止める」「冷やす」「閉

じ込める」の順で説明することを事前に伝達） 
情報が輻輳する事故対応時において、効果的に相手に伝達するための手法として、発

言の冒頭に発言の趣旨をまず伝達することは、聞き手とのコミュニケーションにおいて

有効な手法である。 

原
因 

今回の良好事例は運用上明確に定めた行為ではなかったが、聞き手が内容を理解しや

すいようにとプレーヤが自発的に行ったものである。そこに至った背景として、プレー

ヤがこれまでの自身の経験、教育訓練時の指導などを踏まえ、聞き手のニーズに応じた

対応がなされたものである。 

更
な
る
取
り
組
み 

緊急時対応の際の情報連携をより効果的かつ確実なものにするために、発言の冒頭に

発言趣旨を伝えることは効果的であった。一方で「止める」「冷やす」「閉じ込める」

の順の説明に固執せず、状況に適した説明（状況に応じて「冷やす」に重点を置き、戦

略との関連について説明）をした方が良かったとの気づきもいただいており、こういっ

たコミュニケーション時に考慮すべき事項を、マニュアル等に反映し、関係者への周知

を行い、また他サイトへの展開を図る。 
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（３）本部要員から現場要員への指示目的の十分な伝達について 

問
題 

現場実動訓練において、現場リーダーが体調不良となり、緊対所にて要員派遣指示が

されたが、指示を受けた要員は目的が不明確なまま現場に向かったため、指示者の意図

と異なる対応を実施した。 

課
題 

現場への要員派遣指示者は、派遣する救護要員に派遣目的・対応内容を明確にして指

示する必要がある。また、指示を受けた救護要員についても目的・対応内容を確認して

から現場に向かう必要がある。 
現場調整者は現場作業員に具体的な派遣人数・役務を連絡しておく必要がある。 

原
因 

要員派遣指示者は医療訓練での負傷者対応が立て込んでいた状況であり、加えて依頼

内容が緊急性を要したことから焦りが生じ、明確な指示ができなかった。また、指示を

受けた救護要員も緊迫感を察知し、現場に向かうことを優先し、指示内容を確認できな

かった。 
現場調整者は現場の作業・人員管理が輻輳していた状況であり、派遣要員を手配した

時点で別対応に移行してしまい、現場作業員に具体的な派遣人数や役務を伝えることが

できなかった。 

対
策 

今回の事象を周知し、基本動作の重要性を再教育するとともに、本部と現場が連携す

る訓練において、本部が高負荷の状況下でコミュニケーションが重要となる訓練内容を

検討し、実施する。 

 
 

以 上 
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防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

１．訓練の目的 

  本訓練は、発電所において原子力災害が発生した場合に、あらかじめ定められた機能を有効

に発揮できるように実施する訓練であり、手順書の適応性や必要な人員・資機材確認等の検証

を行うとともに、反復訓練によって手順の習熟および改善を図るものである。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

        ２０２４年２月２９日～２０２４年３月１日 

    ２０２３年４月１日～２０２４年３月３１日 

    (上記期間で計画的に実施した。) 

（２）対象施設 

    美浜発電所 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

 （１）実施体制 

    訓練ごとに実施責任者を設け、参加者が訓練を行う。 

    詳細は、「添付資料」のとおり。 

（２）評価体制 

定められた手順どおりに訓練が実施されたかを実施責任者が評価する。また、訓練を通

じて要改善事項がなかったかを確認する。 

（３）参加人数 

「添付資料」のとおり。 

 

４．原子力災害想定の概要 

（１）本部運営（要員参集）訓練 

重大事故等発生時の発電所構外から発電所構内への移動を想定 

（２）緊急時モニタリング訓練 

重大事故等発生時の発電所敷地内および敷地境界付近において、代替モニタ等による空

間放射線量率の測定、環境試料の採取および測定を行う状態を想定 

（３）全交流電源喪失対応訓練 

全交流電源喪失、緊急時の除熱機能喪失および使用済燃料ピット除熱機能喪失の状態を

想定 
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５．防災訓練の項目 

  要素訓練 

 

６．防災訓練の内容 

（１）本部運営（要員参集）訓練 

（２）緊急時モニタリング訓練 

（３）全交流電源喪失対応訓練 

 

７．防災訓練の結果の概要（「添付資料」参照） 

（１）本部運営（要員参集）訓練 

・重大事故等発生時、丹生地区等から緊急時対策所への移動を想定した訓練を実施。 

（２）緊急時モニタリング訓練 

・可搬式モニタリングポスト等によるモニタリングポストの代替措置、環境試料の採取お

よび測定の実動訓練を実施。 

（３）全交流電源喪失対応訓練 

・全交流電源喪失、緊急時の除熱機能喪失および使用済燃料ピット除熱機能喪失を踏まえ

た緊急安全対策の個別対応操作について、実動訓練を実施。 

・シビアアクシデント対策に係る訓練として、放射性物質拡散抑制、水素爆発防止、中央

制御室等の環境維持、可搬型計測器の接続や使用方法、常用通信連絡設備機能喪失時へ

の対応ならびに津波・地震等に対する対応を踏まえた緊急安全対策の個別対応操作につ

いて、緊急安全対策要員等による実動訓練を実施。 

・訓練にあたり、本設機器へ直接影響が生じる手順は模擬とし、現場での操作確認または

机上での手順確認を実施。 

 

８．訓練の評価 

  各要素訓練について定められた手順どおりに訓練が実施されていることを確認できた。 

訓練毎の評価結果は、「添付資料」のとおり。 

    

９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

 各要素訓練で抽出された改善点および今後に向けた改善点は、「添付資料」のとおり。 

 
以 上 
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１．本部運営（要員参集）訓練（訓練実施日: ２０２４年２月２９日～２０２４年３月１日、参加人数２０名） 

概要 
実施体制 

（① 実施責任者、②参加者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

本部運営（要員参集）訓練  

(1)①所長室課長（総務） 

②緊急時対策本部要員 

良 特になし 特になし (1) 事象発生により、発電所構外から緊急安全対策要員

の参集訓練を実施 

 

２．緊急時モニタリング訓練（訓練実施日:２０２３年４月１日～２０２４年３月３１日の間に適宜反復訓練を実施(当該期間内で計９５回実施)、参加人数：１３３名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

緊急時モニタリング訓練 

(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員 
良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る 

(1)可搬式モニタリングポスト等によるモニタリングポ

ストの代替措置、環境試料の採取および測定の実動

訓練を実施 

３．全交流電源喪失対応訓練（訓練実施日: ２０２３年４月１日～２０２４年３月３１日の間に適宜反復訓練を実施(当該期間内で計１１１３回実施)） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 

訓練回数 

参加人数 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

緊急時の電源確保に係る訓練 

(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員、 

運転支援要員、電源要員 

 

良 

可搬式オイルポンプによる給油手

順について、敷設する７５ｍホー

スを８字巻きで収納することによ

り、ホース敷設時間の短縮を図る

ことができた。 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

 

(1)空冷式非常用発電装置等による電源確保の

実動訓練を実施 

 

１２５回 

３８３名 

  

添付資料 
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概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 

訓練回数 

参加人数 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

緊急時の除熱機能確保に係る訓練  

(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、設備要員、

給水要員 

(2)①安全・防災室長  

②緊急安全対策要員の内、運転支援要

員、電源要員、設備要員、給水要員 

 

(3)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、設備要員、

給水要員 

 

良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

(1)送水車等による蒸気発生器への給水 

 

(2)可搬式代替低圧注水ポンプ等による原子炉

圧力容器等への注水の実動訓練を実施 

 

 

(3)大容量ポンプを用いたＡ格納容器循環冷暖

房ユニットによる格納容器内自然対流冷却

等の実動訓練を実施 

 

１００回 

２９７名 

 

 

１４９回 

３５４名 

 

５３回 

２９７名 

 

使用済燃料ピットの除熱機能確保に係る訓練  

(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、運転支援 

要員、電源要員、設備要員、給水要

員 

 

良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

(1)送水車等による使用済燃料ピットへの給水

等の実動訓練を実施 

１１４回 

３５４名 

シビアアクシデント対策に係る訓練      

(1)放水砲による大気への拡散抑制等の実動訓

練を実施 

(1)①安全・防災室長   

②緊急安全対策要員の内、運転支援要

員、電源要員、設備要員、給水要員 

８１回 

３８５名    

(2)ガスクロマトグラフ等による格納容器内等

の水素濃度測定の実動訓練を実施 

(2)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、運転支援要

員、電源要員、設備要員 

３９回 

１０８名 良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

(3)中央制御室等の環境維持の実動訓練を実施 (3)①安全・防災室長 

②緊急時対策本部要員および緊急安

全対策要員の内、運転支援要員、電

源要員、設備要員、給水要員 

１２８回 

３８３名 
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概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 

訓練回数 

参加人数 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

(4)可搬型計測器等によるパラメータ採取の実

動訓練を実施 

(4)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、設備要員、

給水要員 

４０回 

１８４名    

(5)常用通信連絡設備機能喪失時への対応の実

動訓練を実施 

(5)①安全・防災室長 

②緊急時対策本部要員および緊急安

全対策要員の内、運転支援要員、電

源要員、設備要員、給水要員、ガレ

キ除去要員、消火活動要員 

９４回 

４６１名 

  

 

(6)放水砲及び泡混合器による航空機燃料火災

への泡消火の実動訓練を実施 

(6)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、運転支援要

員、電源要員、設備要員、給水要員、

消火活動要員 

５６回 

２６８名 
  

 

(7)アクセスルートの状況確認訓練を実施 (7)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員ガ

レキ除去要員 

１６回 

１６４名 良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

(8)大規模損壊の対策に係る実動訓練を実施 (8)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、設備要員、

給水要員、消火活動要員 

８０回 

３４４名    

(9)大規模損壊の対策に係る本部連携訓練を実

施 

 

(9)①安全・防災室長 

②緊急時対策本部要員および緊急安

全対策要員の内、消火活動要員 

１回 

１２名    

(10)ブルドーザによる模擬がれき等を用いた

実動訓練を実施 

(10)①安全・防災室長 
②緊急安全対策要員の内、ガレキ除

去要員 

１０回 

３６名    

（11）特重施設に関する実動訓練を実施 (11)①安全・防災室長 

②特重施設要員 

１７回 

５２名    

 


